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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue la implementación de un sistema de control y adquisición de 
señales con hardware y software libre para determinar su aplicabilidad en la industria. El 
proyecto ejecutado consistió en realizar un análisis del comportamiento de una prensa hidráulica 
automatizada utilizando tecnología propietaria y libre, en donde se demuestra que el sistema de 
hardware y software permite a las empresas tener tecnología de punta en su planta de 
producción, adaptándose a sus necesidades y evolucionado conforme a los requerimientos 
futuros, debido a que el costo de implementación es bajo. El sistema automatizado consistió de 
sensores y actuadores analógicos y digitales industriales utilizando por un lado el sistema 
propietario controlado con un Controlador Lógico programable (PLC S7-1200) de Siemens y 
una interfaz de usuario basada en LabVIEW a través de un servidor OPC; y por otro lado el 
sistema libre controlado con un Controlador Lógico programable (PLC M-DUINO) basado en 
Arduino, monitoreado mediante un sistema Web Service alojado en un servidor LAMP, 
determinado que el sistema libre proporciona mejores prestaciones porque no requiere de 
librerías especiales para la compatibilidad de sensores y actuadores de distintas marcas y su 
costo de implementación es 10 veces menos que el propietario. Se recomienda usar 
correctamente la plataforma Arduino y el servidor LAMP. 
 
Palabras Claves: 
<TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, <CONTROL AUTOMÁTICO>, 
<ADQUISICIÓN DE DATOS>, <INDUSTRIA>,  <SISTEMA LIBRE>, <SISTEMA 
PROPIETARIO>, <HARDWARE LIBRE>, <SOFTWARE LIBRE> 
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SUMMARY 
 
The objective of this research was the implementation of a system of control and signals 
acquisition with free hardware and software to determine its applicability in the industry. The 
executed project consisted of carrying out an analysis of the behavior of an automatized 
hydraulic press using proprietary and free technology; whit this, it is possible to demonstrate 
that the system of hardware and software allows companies to have leading-edge technology in 
their production plants, which adapts its necessities and evolving according to future 
requirements due to the implementation cost is low. The automatized system consisted of 
analogic and industrial digital sensors and actuators using on one side the proprietary system 
controlled by a Programmable Logical Controller (PLC S7-1200) of Siemens and user interface 
based on LabVIEW through an OPC server; on the other side free system controlled by a 
Programmable Logical Controlled (PLC M-DUINO) based on Arduino, monitored through a 
Web Service System hosted in a LAMP server. It is determined that the free system provides 
better performances due to it does not require special libraries for compatibility of sensors and 
actuators of differente brands and its cost of implementation on ten times less than the 
proprietary. It is recommended to use correctly the Arduino Platform and the LAMP server. 
 
Key Words: 
<TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCES>, <AUTOMATIZED CONTROL>, 
<DATA ACQUISITION>, <INDUSTRY>, <FREE SYSTEM>, <PROPRIETARY SYSTEM>, 
<FREE HARDWARE>, <FREE SOFTWARE> 
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CAPÍTULO I 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Planteamiento del problema 
El Gobierno Ecuatoriano, pretende transformar la matriz productiva, incorporando: 
conocimiento, acción organizada de un sistema económico y sobre todo la transformación en las 
estructuras productivas que promuevan la sustitución de importaciones y la diversificación 
productiva; permitiendo revertir los procesos concentradores y excluyentes (PNBV, 2013). 
 
En el 2012, la FLACSO publicó un estudio sobre la micro, pequeña y media empresa en la 
industria en el Ecuador, estableciendo que el nivel de automatización de los procesos 
productivos es bajo; al carecer de sistemas modernos de control las empresas obtienen bajos 
niveles de calidad en sus productos, tiempos de producción no aptos para un mercado 
competitivo y limitando a las empresas de este segmento la exportación de sus productos a otros 
países (Abril, 2012).  
 
En las pequeñas y medias empresa en el país lo primordial es la rentabilidad, productividad y 
competitividad a corto y mediano plazo; siendo generadoras del 75% del empleo, según el 
Ministerio de la Productividad en el informe de agosto 2014. La automatización industrial 
consiste en realizar procesos repetitivos sin la intervención del operador humano, 
desarrollándose sistemas SCADA, permitiendo tener un funcionamiento controlado del proceso. 
Sin embargo, la mayoría de dispositivos de control y aplicaciones de desarrollo de sistemas 
SCADA son de tipo propietario, incrementado los costos de hardware y software de módulos 
para tareas específicas., además tienen esquemas y aplicaciones cerradas para interactuar con 
otros dispositivos de otras marcas introduciendo librerías externas de programación, en caso de 
que sea necesario realizar una adaptación al sistema (Abaffy, 2007).  
1.2. Justificación de la investigación  
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Las empresas hoy en día buscan ser competitivas en el mercado, entregando sus productos a 
tiempo y mejorando la calidad en ellos, demandando tecnología de punta durante todo el 
proceso de producción, desde la transformación de materia prima hasta su distribución y el 
mantenimiento de maquinaria. Sin embargo, se ven limitadas por el elevado costo en la 
automatización de sus procesos de producción; debido a que las soluciones actuales involucran 
hardware y software propietario, repercutiendo de manera directa al precio del producto final. 
Los avances tecnológicos y a la colaboración de miles de personas, se han desarrollado 
soluciones de hardware y software libre para la industria, con altos niveles de fiabilidad y 
seguridad, permitiendo reducir los costos en la implementación de sistemas SCADA, logrando 
de esta manera que las pequeñas empresas accedan a esta tecnología para que se vuelvan 
competitivas, con la utilización de relativamente escaso presupuesto, pero alcanzando un 
elevado nivel de automatización y calidad en el producto. 
En este contexto se plantea una guía de implementación de un SCADA, utilizando hardware y 
software libre, que le permita a las empresas tener tecnología de punta en su planta de 
producción, adaptándose a sus necesidades y evolucionado conforme a los requerimientos 
futuros.  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Implementar un sistema de control y adquisición de señales con hardware y software libre para 
determinar su aplicabilidad en la industria. 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Analizar el cumplimiento de la normativa vigente de equipos destinados a la automatización 
industrial. 
 Comparar el rendimiento del control de un sistema de prueba entre el sistema propietario y 
hardware libre. 
 Análisis de la incidencia en la aplicación de soluciones de hardware y software libre y 
sistemas propietarios en la industria 
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CAPÍTULO II 
 
 
2. Fundamentación Teórica  
 
 
2.1. Estudio del Arte 
Los productos que se elaboran en el Ecuador de forma automatizada son responsabilidad del 
buen funcionamiento de dispositivos de medición, control y reporte, rigiéndose a normas de 
programación y protección física para su trabajo eficiente en los medios en donde se 
desempeñan.  
En la actualidad existen trabajos realizados con tecnología libre, en donde las licencias para el 
desarrollo de sistemas de control y supervisión son de precio nulo, permitiendo al usuario 
modificar tanto hardware como software de manera legal, citando los más relevantes: 
En el trabajo realizado por Alberto Medrano en el 2015, denominado “Hardware libre y abierto, 
modelos de negocios para América Latina y el Caribe”, se expone la importancia de manejar 
códigos y diseños libres asociados a dispositivos electrónicos, para mejorar la rentabilidad en el 
control de plantas petroleras de Venezuela (Chourio & Medrano, 2015). 
En el 2011, Barreño publicó un artículo denominado “Metodología Para la Transferencia 
Tecnológica en la Industria Electrónica Basada en Software Libre y Hardware Copyleft.”, se 
hace referencia al diseño de sistemas embebidos para lazos de control industriales basados en 
software libre, realizando un análisis de la escasa implementación en los países en vía de 
desarrollo con tecnología libre, esto se debe en gran parte a que las empresas de base 
tecnológica son muy pequeñas, con bajos niveles de producción y utilizan metodología de 
diseño desactualizadas. Uno de los principales argumentos para impulsar el desarrollo 
sustentable con hardware libre es la producción acelerada, innovadora y activa de bienes 
comunes (Camargo, 2012). 
Lazalde en el 2014 y 2015 expone sus trabajos titulados: “Hardware libre Recomendaciones 
para el fomento de la innovación ciudadana” y “Ecosistemas de innovación y producción 
basados en hardware libre”, respectivamente en donde menciona que hardware libre es una 
tecnología idónea para impulsar espacios de innovación ciudadana con impacto social, esto es, 
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laboratorios como FabLabs y makerspaces que agrupen universidades, empresas, gobierno y 
ciudadanía en general (Alan, Torres, & Vela, 2015). 
En el 2015, Besantes desarrollo un trabajo titulado: “Automatización de sistema de 
recirculación de agua caliente utilizando hardware libre en el Hospital IESS Latacunga”, 
demostrando que la tecnología de hardware y software libre puede ser aplicable a las pequeñas y 
medianas empresas con el fin de reducir costos de implementación y puesta en marcha de 
sistemas de automatización (Talve, 2015). 
2.2. Fundamentación Teórica 
2.3. Definición de la Automatización  
El diccionario de mecánica y estructuras metálicas de Juan Fernández define: "La 
automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente 
por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos."  
La Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales define a la Automática como: “La 
ciencia que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador 
humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea, física o mental, previamente 
programada.” 
En el glosario ALA define como: "La realización de una operación, una serie de operaciones o 
un proceso por auto control, automatización o por medios automáticos. La automatización 
implica la utilización de un equipo automático de procesos de datos que puede ser un ordenador 
u otros dispositivos que simplifiquen el trabajo”.  
2.4. Pirámide de la Automatización 
Los diferentes componentes que forman un Sistema de Control de Automatización y Control 
Industrial (IACS) y los que componen la pirámide de automatización, hacen referencia a la 
Figura 1-2, realizando la implementación a partir de los años 90 con la aparición de redes 
basadas en IP, en las redes de área local e Internet (Schwaiger, 2003) o la norma ISA- 95 
(Scholten, 2007), tienen requisitos diferentes en cuanto a funcionamiento y rendimiento de cada 
nivel, tanto para los sistemas propiamente como para los protocolos de comunicaciones. 
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   Figura 1-2: Pirámide de la Automatización 
           Fuente: Ierache J., 2012, pp. 5 
 
La especificación de cada nivel mostrada en la Figura 1-2, se muestra a continuación: 
 El primer nivel o "nivel de campo" incluye los dispositivos físicos presentes en la industria, 
como los actuadores y sensores. 
 El segundo nivel o "nivel de control" incluye los dispositivos controladores como 
ordenadores, PLCs, PIDs, etc. 
 El "nivel de supervisión" (tercer nivel) corresponde a los sistemas de supervisión, control y 
adquisición de datos (SCADA). 
 En un nivel superior o "nivel de planificación" se encuentran los sistemas de ejecución de la 
producción (MES). 
 La cúspide de la pirámide ("nivel de gestión") la componen los sistemas de gestión integral 
de la empresa (ERP) (SMC, 2016).  
2.5. La Automatización de la fabricación 
La Automatización es el estudio y aplicación de la Automática en el control de procesos 
industriales, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Bajo este concepto pueden englobarse 
la automatización de procesos de fabricación continua como la automatización de procesos de 
fabricación de piezas.  
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En general, la Automatización implica la utilización y el conocimiento de tres disciplinas: la 
mecánica, la electrónica y la informática (hardware y software), incluyendo: 
 Sistemas sensoriales/instrumentación 
 Sistemas de actuación 
 Máquinas con control numérico 
 Robots Industriales 
 Sistemas de almacenamiento y transporte 
 Sistemas de regulación 
 Equipos de control 
 Sistemas de comunicaciones 
En los sistemas de fabricación modernos muchas de las operaciones están automatizadas y/o 
computarizadas. Sin embargo, los sistemas de fabricación incluyen personas que los hacen 
funcionar y que deben ser considerados en los procesos de automatización. (Barrietos & Gambao, 
2012). 
El ciclo de proceso de fabricación incluye tareas diferentes a las de producción y el trabajo del 
obrero, comprendiendo la colaboración entre el obrero y el profesional especializado en una 
serie de etapas que van desde la especificación del producto por la empresa o por el cliente, 
pasando por el diseño del producto, su venta y distribución. La automatización industrial 
tradicionalmente se ha ocupado de aquellas etapas relativas al ciclo de fabricación y 
relacionadas con máquinas, líneas de ensamblado, robots y procesos que se podían reducir en 
una serie de operaciones repetitivas y claramente definidas y supervisadas por obreros. Para casi 
todos los procesos industriales el porcentaje de los tiempos de maquinado suele ser pequeño 
respecto al tiempo total de fabricación. Por el contrario, el diseño, la planificación y venta, son 
las funciones que consumen la mayor parte de costos del ciclo de producción (B. Wendy, 1989). 
2.6. Tipos de Sistema de Automatización  
2.6.1. Automatización Rígida 
Se diseñan máquinas para producir un artículo normalizado, como por ejemplo un motor, un 
cilindro, un engrane, etc. y suele ser rentable en la producción de productos de gran demanda. 
Estas máquinas son especializadas y carecen de flexibilidad; típicamente la automatización 
consiste en la concatenación de opciones simples, el coste de la instalación suele ser elevado, 
pero se compensa gracias a la producción de un número elevado de piezas con una mayor 
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productividad. El caso típico de la automatización rígida la constituyen las denominadas 
“máquinas transfer”, diseñadas y construidas específicamente para una aplicación concreta y en 
general no válidas para la fabricación de otro producto diferente (Barrietos & Gambao, 2012). 
En la automatización rígida se diseñan las máquinas como por ejemplo un monoblock, una 
válvula, un engrane o un husillo, como muestra en la Figura 2-2. El tamaño del producto y los 
parámetros de procesamiento (como velocidad y profundidad de corte) se pueden cambiar, 
aunque no se puede modificar en grado apreciable para procesar productos que tengan distintas 
formas y dimensiones.  
Las máquinas que se usan en aplicaciones de automatización dura se suele construir con el 
principio modular o de bloque constructivo. denominándoles en general máquinas de 
transferencia y consisten en dos partes principales: unidades de producción de cabezal 
motorizado y mecanismos de transferencia. 
Unidades de producción de cabezal motorizado. - Está conformado: por un chasis o armazón, 
motores, sistemas de engranajes y husillos, relacionados entre sí. Estos sistemas mecánicos 
permiten adaptabilidad y flexibilidad para procesos industriales formadas por uno o más 
motores en modelos de línea recta, circular o en U sobre una superficie plana.  
Mecanismos de transferencia y líneas de transferencia. - Son mecanismos que permite 
transportar el producto de una estación a otra dentro de la línea de producción con 
retroalimentación para el control de la calidad. 
 
                      Figura 2-2: Máquina Transfer  
                      Fuente: ERLO, 2012, pp. 8 
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2.6.2. Automatización Flexible  
Consiste en la fabricación de diferentes productos con un cambio de las órdenes del sistema con 
alteraciones mínimas, en la Figura 3-2 se observa un módulo flexible de fabricación de 
productos de FESTO.  
Una máquina que fabrica cierta variedad de productos en partidas pequeñas, se le conoce como 
estrategia de reprogramación de flujo flexible, suele ser programada para alternarse en la 
elaboración de dos productos.  
Cuando una máquina ha sido destinada a un producto o una familia de productos en particular, 
se le conoce como un flujo de línea. La Cummins Engine Company, fabricante de motores 
diésel con sede en Colombus, Indiana, utiliza dicha flexibilidad para manejar frecuentes 
modificaciones de diseño (Lee & Larry, 2008). 
 
 Figura 3-2: Módulo Flexible 
 Fuente: FESTO, 2012, pp. 5 
En la Figura 4-2 se observa una relación entre productos realizados con los diferentes tipos de 
automatización, así como los productos realizados de forma manual. 
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            Figura 4-2: Variedad de Productos automatizados y no automatizados 
          Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
2.7. Adquisición de datos 
Es la conversión de magnitudes físicas a magnitudes eléctricas acondicionadas para su 
procesamiento. La Figura 5-2 muestra un esquema que representa la arquitectura de un sistema 
básico de adquisición de datos. 
Componentes de un sistema de adquisición de datos son: 
 Ordenador Personal 
 Sensores y actuadores 
 Acondicionadores de señal  
 Hardware de adquisición de datos 
 Software 
 
       Figura 5-2: Etapas de un sistema de adquisición de datos  
  Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
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En el sistema de adquisición de datos de la Figura 5-2 las flechas entre los bloques: Tarjeta de 
Adquisición de Datos y Computador/Software, indican que los datos se transmiten y reciben en 
las dos direcciones. Un sistema con esta estructura se conoce como “Sistema bidireccional de 
adquisición de datos” (Quintero, Oñate, & Harias, 2011). 
2.8. Sensores  
Son dispositivos que obtienen señales eléctricas en respuestas de magnitudes física (Pallas, 2003).  
En la Tabla 1-2 se muestra la clasificación de los sensores según su modo de operación, señal de 
salida y aporte de energía. 
     Tabla 1-2: Clasificación de sensores 
Criterio Clases Ejemplos 
Aporte de energía Moduladores 
Generadores 
Termistor 
Termopar 
Señal de salida Analógicos 
Digitales 
Potenciómetro 
Codificador de posición 
Modo de operación De deflexión 
De comparación 
Aceleración de deflexión 
Servoacelerómetro 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
2.8.1. Sensores Digitales 
Son aquellos en que las salidas tienen valores discretos e inmunes a las interferencias 
electromagnéticas, obteniendo mayor fiabilidad, fidelidad y exactitud en los valores obtenidos, 
ideales para aplicaciones de sistemas de control, telecomunicaciones entre otros. 
2.8.2. Sensores Analógicos  
Los sensores analógicos proporcionan una señal continua en el tiempo de forma continua. En la 
Figura 2-6 se presenta el esquema básico de un sensor analógico (Pallas, 2003). 
 
       Figura 6-2: Esquema básico de un sensor analógico 
  Fuente: Pallas, 2003, pp. 20 
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Las propiedades de un sensor analógico son: 
 Calibración 
 Rango de funcionamiento 
 Confiabilidad 
 Velocidad de respuesta 
 Exactitud precisión 
 Sensibilidad 
 Linealidad (Pallas, 2003). 
2.9. Actuadores 
Es un dispositivo mecánico que permite la interacción con otro dispositivo mecánico. Los 
actuadores pueden ser de tipo: eléctrico, neumático e hidráulico. 
El actuador rotatorio dependiendo de su diseño como muestra en la Tabla 2.2 que consta de las 
siguientes partes móviles básicas: 
         Tabla 2-2: Clasificación de los actuadores 
 Actuador 
Neumático 
Actuador Eléctrico Actuador 
Hidráulico 
Fuerza 
Generadora de 
movimiento 
Presión de aire Energía Eléctrica Presión Hidráulica 
Elemento Motriz Pistón Motor Eléctrico Pistón 
Torque Eje Reductor Eje 
Conversión 
Mecánica 
Piñón No hay Piñón 
         Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
2.10. Controladores Lógicos Programables 
Se define como autómata programable (Figura 7-2) a un computador digital diseñado para 
programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real y con capacidad de trabajar en 
ambientes industriales. 
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Figura 7-2: Autómata programable de la firma Allen Bradley 
Fuente: Alley Bradley, 2012, pp. 25 
La estructura de un controlador lógico programable (Figura 8-2) está constituido por un 
conjunto de tarjetas o circuitos impresos, sobre los cuales están ubicados componentes 
electrónicos (InfoPLC, 2009). 
 
   Figura 8-2: Estructura de un PLC 
   Fuente: Info PLC, 2009, pp. 15 
2.10.1. Elección de un PLC 
Según la publicación de (InfoPLC, 2013) se enumera algunos aspectos importantes para la elección 
de un autómata, entre ellas se tiene: 
 Número de entradas y salidas 
 Capacidad de memoria de programación 
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 Comunicaciones 
 Escalabilidad 
 Control de movimiento 
 Seguridad 
 Software 
 Precio 
 Servicio Técnico 
 Voluntad del Cliente Final 
2.11. Protocolos de Comunicación 
Son un conjunto de reglas y normas que permiten la comunicación del CPU con otros 
dispositivos de una red industrial; los protocolos más usados en la actualidad son: RS-232C, 
RS-485, Profibus, etc., según el fabricante. 
2.12. Fiabilidad Industrial 
La fiabilidad viene definida de la probabilidad de un aparato o dispositivo trabaje correctamente 
por un tiempo determinado en condiciones de servicio sin que falle. Información útil para 
establecer las políticas de mantenimiento e inspección en una empresa, para determinar los 
tiempos de garantía de los productos (Ponsati, 2002). 
2.12.1. EMC (Compatibilidad Electromagnética) 
La EMC es un nuevo concepto a tener en cuenta en el diseño de los circuitos electrónicos, que 
estudia los mecanismos para eliminar, disminuir y prevenir los efectos de acoplamiento de un 
equipo eléctrico o electrónico en un entorno electromagnético (López, 2010). 
2.12.2. Rohs (Estándar industrial para PLC) 
El estándar internacional IEC 61131 es una colección completa de estándares referentes a 
controladores programables y sus periféricos asociados. Consiste de las siguientes partes:  
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Parte1: Información General Establece las definiciones e identifica las principales características 
significativas a la selección y aplicación de los controladores programables y sus periféricos 
asociados.  
Parte 2: Equipo requerimientos y pruebas Especifica los requisitos del equipo y pruebas 
relacionadas para los controladores programables (PLC) y sus periféricos asociados.  
Parte 3: Lenguajes de Programación Define como un conjunto mínimo, los elementos básicos 
de programación. Reglas sintácticas y semánticas para los lenguajes de programación usados 
más comúnmente, incluyendo los lenguajes gráficos de Diagrama de Escalera y Diagrama de 
Bloques de Funciones y los lenguajes textuales de Lista de Instrucciones y Texto estructurado. 
Así como sus principales campos de aplicación, pruebas aplicables y los medios por los cuales 
los fabricantes pueden expandir o adaptar esos conjuntos básicos a sus propias 
implementaciones de controlador programable.  
Parte 4: Guías de Usuario. Un reporte técnico que proporciona una vista general y guías de 
aplicación del estándar para los usuarios finales de los controladores programables.  
Parte 5: Especificación del servicio de Mensajería. Define la comunicación de datos entre 
controladores programables y otros sistemas electrónicos usando el “Manufacturing Message 
Specification” (MMS, acorde al ISO/IEC 9506).  
Parte 6: Programación en lógica difusa. Define los elementos básicos de programación de 
“lógica difusa” para su uso en Controladores programables.  
Parte 7: Guías para aplicación e implementación de lenguajes de programación. Proporciona 
una guía para los desarrolladores de software para los lenguajes de programación definidos en la 
parte 3 (Mandado, Acevedo, Fernandez, & Armesto, 2009). 
2.13. Hardware y Software Libre en la industria 
El uso de Hardware y Software Libre permite la sostenibilidad y soberanía tecnológicas, 
reduciendo los costos respecto al diseño propietario y su eventual valor educativo al insertarse 
en procesos de aprendizaje y de trabajo necesariamente colaborativo (FLOK Society, 2015). El 
primer Open Hardware Summit, celebrado en Nueva York en 2010, partía de la idea de definir y 
concretar los principios que deberían darles forma a unas especificaciones genéricas sobre 
dispositivos libres (Alan, Torres, & Vela, 2015). 
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Arduino y Hardware/Software Libre 
La plataforma Arduino ha revolucionado la electrónica por la facilidad de la creación de 
proyectos, esta placa consta de un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida que 
le permiten adaptarse en forma rápida en la automatización de procesos industriales. La 
programación de esta placa se lo realiza a través del lenguaje de programación 
Processing/Wiring y el cargador de arranque (boot loader). 
2.14. PLCOpen 
PLC Open es una organización mundial independiente de fabricantes que busca ofrecer un valor 
añadido a los usuarios de controles industriales a través del estándar de desarrollo software IEC 
61131-3 (Karl-Heinz & Michael, 1995). 
IEC 1131 es el primer paso en la estandarización de los autómatas programables y sus 
periféricos, incluyendo los lenguajes de programación que se deben utilizar. Esta norma se 
divide en cinco partes: 
 Parte 1: Vista general.  
 Parte 2: Hardware.  
 Parte 3: Lenguaje de programación.  
 Parte 4: Guías de usuario.  
 Parte 5: Comunicación.  
IEC 1131-3, pretende es la base real para estandarizar los lenguajes de programación en la 
automatización industrial, haciendo el trabajo independiente de cualquier compañía. Hay 
muchas maneras de describir el trabajo desarrollado en la tercera parte de esta norma, 
indicaremos algunas de ellas son:  
IEC 1131-3 es el resultado del gran esfuerzo realizado por 7 multinacionales a los que se añaden 
muchos años de experiencia en el campo de la automatización industrial.  
Incluye 200 páginas de texto aproximadamente, con más de 60 tablas. IEC-1131-3 son las 
especificaciones de la sintaxis y semántica de un lenguaje de programación, incluyendo el 
modelo de software y la estructura del lenguaje.  
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2.15. Interfaz Humano-Máquina 
Permite la interacción del humano y la máquina a través de paneles de control programados en 
lenguajes de programación orientados a objetos, que permite al operador del sistema de control 
la supervisión y la interacción de los procesos. En la comunicación hombre-máquina se estudia 
entre otros aspectos: 
 Cantidad de información  
 Forma de actuación 
 Puesto de mando  
 Propiedades fisiológicas y psíquicas del hombre-operador. 
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CAPÍTULO III 
 
 
3. METODOLOGIA INVESTIGATIVA 
 
 
3.1. Metodología 
3.2. Modalidad de Investigación 
La presente es una investigación aplicada, la que se desarrolló utilizando:  
 Investigación Bibliográfica, porque la explicación científica de los contenidos del tema de 
investigación se realizó consultando en libros de electrónica, revistas y publicaciones de 
internet referentes a los sistemas de control y adquisición de señales con hardware y 
software libre y su incidencia en la industria.  
 Investigación de Campo, para lo cual se realizó un estudio sistemático basado en un 
prototipo que permitió la comparación entre PLC de la marca SIEMENS S-7200 con el M-
DUINO y su incidencia en la industria. 
3.3. Recolección de Información 
Fuentes, técnicas e instrumentos. Para el presente proyecto se recopiló información de libros, 
internet, revistas científicas, trabajos de investigación, papers, patentes, guía del tutor para el 
desarrollo del proyecto, etc. 
3.4. Procesamiento y Análisis de datos 
Una vez que se ha obtenido la información necesaria acerca de la investigación, esta fue 
procesada de manera ordenada y sistemática, de acuerdo a la matriz de consistencia de la Tabla 
1-3 y Tabla 2-3. 
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         Tabla 1-3: Aspectos específicos 
Variable  Conceptualización  Dimensiones  Indicadores 
Variable 
independiente: 
Sistema de 
control y 
adquisición de 
Señales con 
Hardware y 
Software libre 
Es un sistema formado 
por equipos electrónico 
cuya función es el de 
control y 
almacenamiento de una o 
varias variables en 
cualquier proceso. 
Equipo 
electrónico 
Hardware Libre 
Equipos Autónomos no 
flexibles 
Control  Precisión  
Estabilidad  
Eficiencia  
Variables 
físicas 
Temperatura 
Voltaje 
Corriente 
Variable 
dependiente: 
Incidencia en la 
Industrial  
En la industria es el 
conjunto de proceso y 
actividades que tiene la 
finalidad de transformar 
materias primas en 
productos elaborados en 
un tiempo determinado. 
Conjunto de 
Procesos 
Entradas 
Salidas 
Funciones de 
Transferencia 
Materia Prima Control de calidad 
Transporte 
Insumo 
Productos 
elaborados 
Producto final 
Distribución 
Consumo 
        Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
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Tabla 2-3: Aspectos generales 
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  Población 
Problema general 
¿De qué manera un sistema de 
control y adquisición de 
señales con hardware y 
software libre, permitirá 
optimizar procesos, eficiencia, 
recursos y costos en la 
industria?  
Problemas Específicos  
¿Los equipos destinados al 
control industrial con hardware 
libre cumplen con las normas 
vigentes destinados a la 
automatización industrial? 
¿Qué parámetros técnicos se 
compararán para el 
rendimiento de control del 
extrusor de polímero entre un 
sistema propietario y hardware 
libre? 
¿Qué incidencias se tendrá en 
la aplicación de soluciones de 
hardware y software libre y 
sistemas propietarios en la 
industria? 
Objetivo General 
Implementar un sistema de 
control y adquisición de 
señales con hardware y 
software libre para 
determinar su aplicabilidad 
en la industria. 
Objetivos Específicos 
Analizar el cumplimiento 
de la normativa vigente de 
equipos destinados a la 
automatización industrial. 
Comparar el rendimiento 
del control del extrusor de 
polímero entre el sistema 
propietario y hardware 
libre. 
Análisis de la incidencia en 
la aplicación de soluciones 
de hardware y software 
libre y sistemas 
propietarios en la industria 
Hipótesis General El 
sistema de control y 
adquisición de 
señales con hardware 
y software libre 
permitirá la reducción 
de costos de 
implementación de 
procesos de control 
en la industria sin 
afectar al rendimiento 
y calidad en el 
proceso industrial 
para determinar su 
confiabilidad.  
Variable 1: Sistema de 
control y adquisición de 
Señales con Hardware y 
Software libre 
Variable 2: Incidencia en 
la Industrial  
Investigación Bibliográfica, porque 
la explicación científica de los 
contenidos del tema de investigación 
se realizará consultando en libros de 
electrónica, revistas y publicaciones 
de internet referentes a los sistemas 
de control y adquisición de señales 
con hardware y software libre y su 
incidencia en la industria. 
Investigación de Campo, para lo 
cual se realizará un estudio 
sistemático de los sistemas de 
control y adquisición de señales con 
hardware y software libre, así como 
también su incidencia en la industria. 
Por la característica de la 
investigación no se requiere de 
población ni muestra. 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017
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3.5. Desarrollo del Proyecto 
Para el desarrollo de la investigación se efectuó los siguientes pasos: 
 Analizar los estándares y normas internacionales para la automatización industrial.  
 Analizar las normativas vigentes en el Ecuador de los equipos destinados a la 
automatización industrial.  
 Analizar el prototipo de un sistema de control basado en software propietario.  
 Estudiar el prototipo de un sistema de control en hardware libre  
 Seleccionar los elementos electrónicos que se utilizaran en el prototipo de un sistema de 
control  
 Simular el algoritmo de control del prototipo de un sistema de control. 
 Diseñar el sistema de control en hardware libre del prototipo 
 Implementar el sistema de control en hardware libre del prototipo. 
 Realizar ensayos de funcionamiento sistema de control en hardware libre, para corrección 
de errores. 
 Realizar un cuadro técnico de comparación del nivel de incidencia en la aplicación de 
soluciones de hardware y software libre y sistemas propietarios en la industria. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
4.1. Introducción 
La presente investigación plantea la automatización de una prensa neumática, basado en 
software y hardware libre, que permita trabajar con tecnología de punta en la planta de 
producción de las PYMES; adaptándose a sus necesidades y evolucionado conforme a los 
requerimientos futuros, por este motivo se ha decidido analizar el comportamiento de la 
automatización del sistema utilizando tecnología propietaria probada en la industria, con un 
controlador S7-1200 de Siemens y una interfaz de usuario basada en LabVIEW, a través de un 
servidor OPC y compararla con tecnología libre trabajando con un controlador M-DUINO 
basado en Arduino, monitoreando el sistema con un servidor LAMP, que aloja una página web 
programada en PHP; generando la reducción de costos de implementación en procesos de 
control, sin afectar al rendimiento y calidad en el proceso industrial para determinar su 
confiabilidad. 
4.2. Normas y Estándares Internacionales para la Automatización Industrial 
4.2.1. Cumplimiento de Norma IEC-61131 en los Controladores Lógicos Programables  
Para la automatización en la industria es necesario el cumplimiento de la Norma IEC-61131, 
enfocada en los autómatas programables y sus periféricos; por este motivo es necesario el 
análisis del cumplimento de la norma en el PLC M-DUINO, tal como lo hace el PLC S7-1200 
(Siemens, 2013): 
 Parte 1: Visión General. 
En este apartado, hace referencia a las características fundamentales que se debe tener en cuenta 
al momento de elegir un PLC (InfoPLC, 2013). 
 
 
22 
 
      Tabla 1-4: Características M-DUINO PLC 
Ítem Descripción Arduino Industrial M-DUINO PLC 
1 Número de Entradas digitales 7 Entradas Digitales (5-12-24 Vdc), 
configurables. 
2 Número de Salidas digitales (8x) Salidas Digitales Aisladas (5-12-24Vcc) / 
(3 de las 8x) PWM Aisladas. 
3 Número de entradas 
analógicas 
(6x) Entradas Analógicas (0-10Vcc) / Entradas 
Digitales (5-12-24Vcc) configurables. 
4 Número de Salidas 
analógicas 
(3x) Salidas Analógicas (0-10Vcc) 
configurable por Switch. 
5 Capacidad de Memoria  Flash Memory: 256kB (8kB utilizados para 
el bootloader) SRAM: 8kB, EEPROM: 4kB, 
Clock Speed: 16MHz 
6 Comunicaciones Ethernet, Usb 2.0, I2C, RS 232, RS 485 
7 Escalabilidad Puerto I2C permite conectar módulos 
adicionales, así como compatibilidad con PLC 
ArdBox. Esclavos tipo Modbus, Rs485 y Rs 
232 
8 Control de Movimiento Compatibilidad con salidas analógicas 
estándares de 0-10 Vdc para control de VDF. 
Compatibilidad con Drives con comunicación 
Modbus. 
Compatibilidad con Drives con comunicación 
RS-485 
9 Seguridad en programación e 
instalación 
EN 61131-2:2003 EN 61000-3-2:2000 EN 
61000-3-3:1995+A1:2001 EN 61131-2:2003 
Seguridad Electromagnética Declaración CE 
Rohs 
10 Software IDE – Arduino y librerías 
11 Precio $230 
12 Servicio Técnico Industrial Shield Arduino 
13 Capacidad de Visualización 
(HMI) 
Servidor Web. Humm Touch 10.1 (Linux) 
Humm Touch 10.1 Android 
     Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
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 Parte 2: Hardware. 
Se especifican las características eléctricas, mecánicas y compatibilidad electromagnética que 
debe cumplir los controladores. 
En el Anexo  A, hace referencia sobre el cumplimiento de las normas: 
Tabla 2-4: Normas sobre características mecánicas, eléctricas y electromagnéticas  
Norma Descripción 
Emisiones RFI: 61131-2:2003 Producto Estándar 
Emisiones RFI: 
61000-3-2: 2000 
Límites para las emisiones de 
corriente armónica 
Emisiones RFI: 
61000-3-3:1995+A1:2001 
Limitación de fluctuaciones en 
sistemas de baja tensión de 
suministro de voltaje. 
Inmunidad: 61131-2:2003 Producto Estándar 
      Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 Parte 3: Lenguaje de programación. 
La programación del PLC M-DUINO, no cumple con el lenguaje texto estructurado, establecido 
por el estándar IEC 61131-3; sin embargo, se cuenta con herramientas externas (Figura 1-4) 
para cumplir de manera indirecta con el estándar. Cabe recalcar que el fabricante del dispositivo 
Industrial Shields, se encuentra desarrollando el lenguaje Escalera para el cumplimiento del 
estándar. 
 
    Figura 1-4: Software plcLIb 
    Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
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 Parte 4: Guías de Usuario y Parte 8: Guías para el diseño, implementación y uso de lenguaje 
de programación. 
En la página web (Industrial Shields, 2016) del fabricante existe documentación de soporte para 
el usuario final como: CE M-Duino 21, M-Duino Ejemplo, M-Duino 21/42/58 7.0 guía de 
usuario, M-Duino 21/42/58 7.0 Layout, cumpliendo con el estándar IEC 61131-4/8. 
 Parte 5: Comunicación. 
El PLC M-Duino cumple con el estándar IEC 61131-5, al ofrecer comunicaciones entre 
diferentes dispositivos a través de los puertos: 
(1x) Ethernet port. 
(1x) Ethernet port. 
(1x) USB port (type B). 
(1x) I2C port.  
(3x) TTL ports. 
(1x) RS-232 port. 
(1x) RS-485 port. 
TCP/IP / Modbus RTU / Modbus TCP. 
WebServer capacity 
 Parte 6: Control Fuzzy o difuso. 
Se cuenta con librerías para control difuso para el IDE de Arduino, dando cumpliendo con el 
estándar IEC 61131-7 
4.3. Requerimientos de funcionamiento del sistema 
El control de la prensa neumática (ver Figura 2-4) cuenta con botoneras para el encendido (ON) 
y apagado (OFF) del sistema, además de un paro de emergencia. Al presionar el botón ON se 
calienta una resistencia calefactora de la prensa a 30°C (monitoreado por un control PID de lazo 
cerrado y un sensor de temperatura) y se enciende el motor M1 conectado a un variador de 
frecuencia (VDF) a una velocidad preestablecida que lleva un producto por la banda 
transportadora hacia la prensa, la cual se encuentra retraída; el pistón en retroceso es 
monitoreado por el sensor SB1 y el avance por el sensor SB2. El sensor SB3 detecta el producto 
a prensar y baja la prensa, durante 4 segundos; transcurrido este tiempo el pistón se eleva y se 
activa el motor de la banda transportadora para dar paso al siguiente producto. 
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Existe un regulador para controlar de forma manual la presión que entra al pistón, siendo 
adquirida por un sensor SB4 de presión absoluta, la presión normal es de 2 bares y cuando pasa 
de 5 bares se enciende la alarma en el HMI. 
El sensor SB3 realiza un conteo de todos los productos que se prensen, además de controlar 
atascos en la banda transportadora. 
Existen 2 luces piloto que indican cuando el sistema se encuentra encendido y cuando se 
encuentra apagado, presentando alertas por atascos, presión y temperatura alta y baja. 
 
        Figura 2-4: Prensa Neumática 
         Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.4. Prototipo del sistema de control basado en tecnología propietaria 
4.4.1. Materiales a utilizar 
Hardware 
   Tabla 3-4: Materiales tipo Hardware 
Cantidad Descripción 
1 Sensores de proximidad SMT8. 
3 Sensor de temperatura 
1 Sensor de presión 539757. hila  
1 Sensor de posición inductivo M18, montaje saliente 548645 
1 Motor trifásico AEG TYP AM 63 NY4 
1 Electroválvula biestable de 5/2 vías con LED 539778 
1 Banda transportadora 16.5x40 cm. 
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1 Pistón 152888 
1 PLC-S71200. 
10 Cables con jacks tipo banana 
1 Variador de Frecuencia Micromaster 440 
1 Válvula de cierre con unidad de filtro y regulador 540691 
1 Bloque de distribución (152896) 
5 Canaletas 
1 Multímetro.  
4 Desarmadores 
6 Mangueras neumáticas.  
          Realizado por: Pamela Espejo 2017 
Sensores 
A continuación, se presenta el sensor de proximidad SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019 para la 
detección del producto a procesarse (Figura 3-4). 
Sensor de proximidad SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019 (Festo AG, 2009) 
 
                       Figura 3-4: Sensor de proximidad Magneto resistivo 
          Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 28 
Estructura Interna 
El esquema de conexiones interna del sensor esta descrito por la Figura 4-4  
 
               Figura 4-4: Esquema de conexiones 
          Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 31 
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 Tabla 4-4: Características y Propiedades del Sensor 
Característica Propiedades 
Construcción  Para ranura en T 
Homologación  RCM Mark c UL us - Listed (OL)  
Indicación sobre el material  Exento de cobre y PTFE Conforme 
con RoHS  
Principio de medición  Magnetorresistivo 
Temperatura ambiente  -20°C a 70 °C 
Salida  PNP 
Función del elemento de 
conmutación  
contacto de trabajo 
Corriente máxima de salida  100 mA 
Rendimiento DC máximo de 
conmutación  
3 W 
Anticortocircuitaje  Si 
Resistencia a sobrecargas  presente 
Tensión de servicio calculada DC  24 V  
Margen de tensión de 
funcionamiento DC  
10 a 30 V 
Polos inconfundibles  Para todas las conexiones eléctricas 
Conexión eléctrica  Conector M8x1 3 contactos  
Tipo de fijación  Fijado con tornillos Encajable 
longitudinalmente en la ranura  
Peso del producto  4,2 g 
Indicación del estado  LED amarillo 
Tipo de protección  IP65 IP68  
        Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 32 
Sensor de posición capacitivo M12 548651 (Festo Didactic, 2009) 
 
                   Figura 5-4: Sensor de proximidad capacitivo 
        Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 33 
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Estructura Interna 
En la Figura 6-4 se presenta la estructura que la compone. 
 
    Figura 6-4: Estructura interna 
            Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 33 
1: oscilador; 2: demodulador; 3: nivel de iniciador; 4: indicador del estado de conmutación; 5: 
salida con circuito de protección; 6: salida; 7: tensión externa; 8: fuente interna de tensión 
constante; 9: condensador con zona activa (Festo Didactic, 2009). 
Funcionamiento 
Un sensor de posición capacitivo evalúa el cambio de la capacidad de un condensador en un 
circuito de resonancia RC. Si se acerca una pieza al sensor de posición, aumenta la capacidad 
del condensador. De esta manera se produce un cambio cuantificable del comportamiento de la 
resonancia en el circuito RC. El cambio de la capacidad depende fundamentalmente de la 
distancia, de las dimensiones y de la constante dieléctrica de la pieza. El sensor de posición 
tiene una salida PNP, lo que significa que, en estado activado, la línea de transmisión de señales 
cambia a positivo. El conector está normalmente abierto. La conexión de la carga se realiza 
entre la salida de señales del sensor de posición y la masa. Los diodos luminosos (LED) indican 
el estado de conmutación. El sensor de posición capacitivo no se puede montar a ras.  
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        Figura 7-4: Conexión del sensor de posición capacitivo 
   Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 36 
Pistón  
Datos técnicos 
El pistón utilizado es un DSNU 20 – 100 PPV – A, pistón que posee un diámetro de 20mm con 
una rosca tipo M8 con amortiguación neumática e indiferente a la posición de montaje, la 
estructura de este pistón se basa en un barril cilíndrico, en un vástago de émbolo y el pistón el 
cual esta estandarizado bajo la norma ISO6432 y CETOP RP 52P (Festo AG, 2015). La 
construcción del pistón está dada por las siguientes características, la barra del pistón está hecha 
de acero de alta aleación resistente a la corrosión, el barril del cilindro del pistón está hecho de 
acero de alta aleación resistente a la corrosión, la temperatura de trabajo es de -20° a 80°c (Festo 
AG, 2015). Las características de trabajo del pistón están dadas en la presión de trabajo de 1 a 10 
Bar, la energía de impacto de 0.2 Joules, la longitud de amortiguación es de 15mm, el modo de 
operación es de doble efecto y el medio de operación es mediante aire comprimido (Festo AG, 
2015).  
Conexión 
La conexión esta descrita en la siguiente imagen:  
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          Figura 8-4: Conexión del sensor de posición capacitivo 
     Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 38 
Las válvulas unidireccionales del pistón están conectados a las salidas de la electroválvula. 
Termocupla  
Termocupla tipo J56200 
 
             Figura 9-4: Termocupla tipo J 
        Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 40 
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         Figura 10-4: Conexión de la Termocupla tipo J  
    Fuente: Screw Thermocouple, 2016, pp. 18 
               Tabla 5-4: Datos Técnicos Termocupla 
Característica Propiedades 
Ensamble de Termopar "J" (Hierro-constantan) 
Temperatura 0 - 760 °C 
Límites de Error de 0 a 350 ± 0.5 °C 0.4% 
Hot Junction Tierra 
             Fuente: Screw Thermocouple, 2016, pp. 18 
Compresor 
Compresor que trabaja a 110voltios 780Watios 3.6 amperios con una frecuencia de 60Hz. 
 
               Figura 11-4: Compresor 
      Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Datos técnicos  
               Tabla 6-4: Compresor parámetros técnicos 
Característica Propiedades 
Ensamble de Termopar "J" (Hierro-constantan) 
Temperatura  0 - 760 °C 
Límites de Error de 0 a 350 ± 0.5 °C 0.4% 
Hot Junction Tierra  
          Fuente: Screw Thermocouple, 2016, pp. 30 
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Electroválvula biestable de 5/2 vías con LED  
 
                 Figura 12-4: Electroválvula biestable 
  Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 42 
 
 
 
                  Figura 13-4: Esquema de conexiones 
Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 42 
Funcionamiento  
La electroválvula biestable conmuta al aplicar tensión en una bobina y al retirar la señal 
mantiene su estado de conmutación hasta la siguiente señal. El diodo luminoso indica el estado 
de conmutación. La válvula dispone de dos accionamientos manuales auxiliares. La 
electroválvula se caracteriza por consumir muy poca potencia eléctrica y por calentarse poco. El 
diodo luminoso y el circuito protector tienen polos inconfundibles. Las conexiones de las 
bobinas están identificadas con los números 12 y 14. 
Datos técnicos 
 Tabla 7-4: Datos Técnicos Electroválvulas 
Datos Técnicos 
Parte neumática  
Fluido Aire comprimido, con o sin lubricación 
Construcción Válvula de corredera servopilotada 
33 
 
Margen de presión Desde 300 hasta 800 kPa (desde 3 
hasta 8 bar) 
Tiempo de respuesta con 600 kPa (6 bar)  15 ms 
Caudal nominal normal 500 l/min 
Conexión 3 QS-1/8-4-I para tubo flexible PUN 4 
x 0,75 
Parte eléctrica  
Tensión 24 V DC 
Duración de conexión 100 % 
Clase de protección IP65 
Conexión Conector central tipo clavija M 8x1, 
cable con conector tipo zócalo  
Fuente: Festo Didactic, 2009, pp. 43 
4.4.2. Software 
               Tabla 8-4: Materiales tipo Software 
Cantidad Descripción 
1 TIA Portalssdasd 
1 LabVIEW 
1 OPC Server 
1 Autocad Electrical 
           Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.4.3. Especificaciones técnicas de elementos usados 
Tabla 9-4: Especificaciones técnicas de entradas digitales 
Entradas 
Digitales  
Sensores  
Capacitivos 
Sensores  
Inductivos 
(548645) 
Sensor  
Fotoeléctrico 
Compatibilidad 
con PLC 
(S71200) 
Consumo de 
energía (mA) 
300mA 200 50 mA max SI 
NPN 100  si SI 
PNP 100 Normalmente  
Abierto 
si  SI 
Alimentación 10-48 V DC 15 – 34 V 
DC 
10- 30 VDC SI 
Voltaje de Salida   50mA SI 
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Tipo de conexión 
2, 3, 4 hilos. 
3 hilos 3 hilos 3 hilos SI 
Normativas CE 
Rohs  
Compatibilidad 
Electromagnética 
CE CE CE SI 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
         Tabla 10-4: Especificaciones técnicas de salidas digitales 
Salidas Digitales Actuador 
Compatibilidad 
con PLC(S71200) 
Consumo de energía 
(mA) 
2 no 
Alimentación 24 no 
Normativas CE Rohs 
Compatibilidad 
Electromagnética 
CE si 
    Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
  Tabla 11-4: Especificaciones técnicas de entradas analógicas 
Entradas 
Digitales  
Sensor de 
Presión 
(548622)  
Sensor de 
temperatura  
(Pt-1000)  
Resolución 
de la 
entrada 
analógica 
del PLC 
Compatibilidad 
con PLC 
(S71200) 
Consumo de 
energía (mA) 
150 1 1 si 
Alimentación 15-30VDC 4-30VDC 0-10V si 
Voltaje de Salida 0-10V 0-30  35VDC si 
Tipo de conexión 
2, 3, 4 hilos. 
4 hilos 4 hilos  2 hilos  si 
Normativas CE 
Rohs 
Compatibilidad 
Electromagnética 
CE CE CE si 
  Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 Tabla 12-4: Especificaciones técnicas de salidas analógicas 
Entradas 
Digitales  
Salida necesaria 
para conectar el 
Resolución de la 
salida analógica 
Compatibilidad con 
PLC (S71200) 
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VDF del PLC  
Consumo de 
energía (mA) 
5.1A 5 V DC, con 1 
mA at 2,5 mA  
si 
Alimentación 200-240v  24 V si 
Voltaje de Salida 240 V2 5 - 15 v DC si 
Tipo de conexión 
2, 3, 4 hilos. 
2 hilos  2 hilos  si 
Normativas CE 
Rohs 
Compatibilidad 
Electromagnética 
CE CE CE 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.4.4. Conexión 
En el presente diagrama (ver Figura 14-4) se representa como van las conexiones de aire y del 
variador de frecuencia. Ver planos de conexión en Anexo  B. 
 
    Figura 14-4: Diagrama 
                Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 Conexión del aire que sale del compresor hacia la unidad de mantenimiento donde se va a 
regular la cantidad de aire o presión con la que se va a trabajar en los siguientes dispositivos.  
 Aire regulado que sale desde la unidad de mantenimiento hacia la unidad de distribución, 
donde se va a tomar para el aire regulado para los diferentes procesos.  
 Toma de aire que llega a la electroválvula la cual va a ser controlada para los procesos con el 
pistón.  
Aire que es controlado por la electroválvula y va directo a la activación del pistón. 
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Conexión de las líneas de alimentación del motor AC con el variador de frecuencia para el 
control de la velocidad de giro.  
4.4.5. Programación del PLC- TIA PORTAL 
La configuración lógica del funcionamiento del sistema (Anexo  C) se estructura se presenta en 
la Figura 15-4: 
 
   Figura 15-4: Programación del PLC- TIA PORTAL 
   Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
 
4.4.6. Tablas de características de variables 
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        Tabla 13-4: Variables del PLC 
Name Path Data 
Type 
Logical 
Address 
HMI 
Visible 
HMI  
Accessible 
ON Tabla de  
variables estándar 
Bool %M0.0 True True 
MOTOR Tabla de  
variables estándar 
Bool %M3.0 True True 
SENSOR_OBJETO Tabla de  
variables estándar 
Bool %M0.1 True True 
OFF Tabla de  
variables estándar 
Bool %M1.1 True True 
PE Tabla de  
variables estándar 
Bool %M1.2 True True 
ON_GNRL Tabla de  
variables estándar 
Bool %M1.3 True True 
PRENSA_+ Tabla de  
variables estándar 
Bool %Q0.1 True True 
PRENSA_- Tabla de  
variables estándar 
Bool %Q0.0 True True 
M_IND_1 Tabla de  
variables estándar 
Bool %M2.0 True True 
ON_FISICO Tabla de  
variables estándar 
Bool %I0.0 True True 
OFF_FISICO Tabla de  
variables estándar 
Bool %I0.1 True True 
PE_FISICO Tabla de  
variables estándar 
Bool %I0.2 True True 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
 
 
 
Tabla 14-4: Variables del PLC 
Name Path Data 
Type 
Logical 
Address 
HMI 
Visible 
HMI 
Accessible 
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ENTRADA_SENSOR Tabla de 
variables estándar 
Bool %I0.3 True True 
INDUCTIVO_1 Tabla de 
variables estándar 
Bool %I0.4 True True 
INDUCTIVO_2 Tabla de 
variables estándar 
Bool %I0.5 True True 
M_IND_2 Tabla de 
variables estándar 
Bool %M2.1 True True 
T_STOP Tabla de 
variables estándar 
Bool %MD20 True True 
T_PISTON Tabla de 
variables estándar 
Bool %MD22 True True 
M_VELOCIDAD Tabla de 
variables estándar 
Bool %MW100 True True 
ANALOG_MOTOR Tabla de 
variables estándar 
Bool %QW80 True True 
Tag_1 Tabla de 
variables estándar 
Bool %IW64 True True 
ENTRADA_TEMP Tabla de 
variables estándar 
Bool %MW200 True True 
TEMPERATURA Tabla de 
variables estándar 
Bool %MW202 True True 
CONTROL_ON/OFF Tabla de 
variables estándar 
Bool %Q0.3 True True 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.4.7.  Configuración del variador para el Motor AEG TYP AM 63 NY4 
            Tabla 15-4: Bloque de programación 
Código Código Descripción 
P10 1/0 Reset / Normal 
P100 2 Entrada configuración americana  
P304 440 Configuración Estrella motor 
P305 1.12A Amperaje Motor 
P307 0.11kw HP 
P310 60.00Hz Frecuencia 
P311 1550xmn^-1 Rpms 
P700 1 Entrada Analógica  
P1000 2 Ingreso de variador Análogo  
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P1080 0.00 Voltaje inicial motor 
P1082 60.00 Hz Frecuencia 
P1120 10.00 Rango Voltaje 
P1121 10.00 Tiempo respuesta 10V 
P3900 1/0 Guarda cambios / Estado normal 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.4.8. CONFIGURACIÓN OPC SERVER  
Creación de un nuevo canal, que permita la comunicación entre LabVIEW y PLC: 
 
     Figura 16-4: Creación de un nuevo canal 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
 
 
 
 
Seleccionar la opción Siemens TCP/IP Ethernet:  
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     Figura 17-4: Siemens TCP/IP Ethernet 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
Una vez agregado el canal, agregar el dispositivo del PLC S71200 
 
   Figura 18-4: Agregar el dispositivo del PLC S71200 
              Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Establecer la dirección del PLC 192.168.0.1, que se encontrar en la configuración de 
dispositivos de Software TiaPortal. 
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 Figura 19-4: Agregar dirección en PLC 192.168.0.1 
            Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Se agrega las variables que se utilizaran en el programa, dicho procedimiento se realizara 
cuantas veces se requieran en el programa: 
 
     Figura 20-4: Asignación de variables 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.4.9. Programación LABVIEW 
42 
 
En la interfaz de programación de LabVIEW, se desarrolló un VI (ver Figura 3.21) que permite 
el enlace con las variables del software OPC Server. Para el enlace con la interfaz de LabVIEW 
y el PLC, se utiliza las variables a controlar desde la interfaz del PLC a variables como: 
controles del motor (encendido y apagado), manipulación de temperatura, indicadores para 
sensores, motores, temperatura, etc. Ver programación completa en Anexo  D. 
 
     Figura 21-4: VI - Enlace de variables a controlar 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Las variables creadas en el OPC Server de la PC, se selecciona a variables del tipo lectura 
(booleana), como se ilustra en la Figura 21-4 
 
          Figura 22-4: Variables utilizadas en el OPC Server 
              Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
En la Figura 23-4, se indica las variables creadas en el OPC server, con su descripción y 
función dada.  
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  Figura 23-4: Configuración de variables en OPC Server 
   Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.4.10. Configuración Física y Lógica del sistema 
La configuración física y lógica del sistema se detallada en los Anexos 2 respectivamente. 
4.5. Prototipo del sistema de control con hardware y software libre  
Materiales a utilizarse 
 
  Tabla 16-4: Materiales tipo Hardware 
Cantidad Descripción 
1 Sensores de proximidad SMT8. 
3 Sensor de temperatura 
1 Sensor de presión 539757.  
1 Sensor de posición inductivo M18, montaje saliente 548645 
1 Motor trifásico AEG TYP AM 63 NY4 
1 Electroválvula biestable de 5/2 vías con LED 539778 
1 Banda transportadora 16.5x40 cm. 
1 Pistón 152888 
1 PLC-MDuino 
10 Cables con jacks tipo banana 
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1 Variador de Frecuencia Micromaster 440 
1 Válvula de cierre con unidad de filtro y regulador 540691 
1 Bloque de distribución (152896) 
5 Canaletas 
1 Multímetro.  
4 Desarmadores 
6 Mangueras neumáticas.  
          Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
Software 
 
      Tabla 17-4: Materiales tipo Software 
Cantidad Descripción 
1 Servidor LAMP 
1 Lenguaje HTML 
1 Lenguaje PHP 
   Fuente: Pamela Espejo. 2017 
4.6. Análisis de Hardware Libre 
4.6.1. Especificaciones técnicas de elementos usados 
En el Tabla se hace referencia de las características técnicas de los dispositivos usados para la 
implementación de la prensa neumática basada en hardware libre, a continuación, se describe al 
PLC-M DUINO, que es un sistema profesional con interfaces de comunicación y tecnología 
Arduino para mejorar la flexibilidad y control, puede trabajar hasta 127 módulos a través de I2C 
que le permiten tener hasta 7100 entradas y salidas generando conexiones master/slave. 
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                     Figura 24-4: PLC Arduino 24 Vcc M-Duino 
             Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Las especificaciones técnicas son detalladas en la Tabla 18-4 
          Tabla 18-4: Especificaciones Técnicas del PLC M-Duino 
TECNOLOGÍA  PLC M-Duino  
ETHERNET 1 PUERTO 
USB 1 PUERTO 
RS-232 4 PUERTOS* 
RS-485 4 PUERTOS* 
I2C 1 PUERTO 
MODBUS 1 PUERTO 
Líneas  SDA y SCL 
Número de bits del Bus 8 bits 
Velocidad Transmisión (modo estándar) 100 Kbps 
Velocidad Transmisión (modo rápido) 400 Kbps 
Tensión mínima entrada 1,5 V 
Frecuencia de trabajo 100-400 KHz 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Entradas Digitales 6 Entradas Análogo/Digital 
5 Entradas PNP Digital 
2 Entradas Interrupción Digital 
Entradas Analógicas 6 Entradas Análogo/Digital 
Salidas Digitales 3 Salidas Análogas / Digital /PWM 5 
salidas PNP Digital  
Salidas Analógicas 3 Salidas Análogas / Digital /PWM 
         Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.6.2. Conexión 
En la siguiente Figura 25-4 se indica las conexiones físicas entre los diferentes elementos que 
conforman el sistema. 
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     Figura 25-4: Conexión 
     Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.6.3. Programación del PLC-M-Duino 
 
    Figura 26-4: Algoritmo de programación del M-Duino 
     Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
M_DUINO PLC cumple la función de integrador de tanto la parte mecánica, física, actuadores, 
sensores y la comunicación entre ellos. El M-Duino recoge el valor digital que envía el sensor 
de proximidad el cuál varía de 0 a 24 [V], esta información es manipulada por el PLC el cual la 
transforma en salidas analógicas: alto detecta presencia y ordena que la banda transportadora se 
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detenga, baja el pistón por un lapso de 3 [s] se inicia un tiempo de retardo para que vuelva a 
correr la banda y vuelva a sensar. Ver código completo en Anexo  E. 
4.6.4. Ensamblaje del mecanismo neumático 
En el proceso de construcción de la maqueta se muestra en la Figura 27-4, el proceso de unión 
de la banda transportadora con la base del pistón; este proceso consiste en dimensionar 
posiciones de cada uno de los sensores que se utilizara, con el objetivo de conseguir distancias 
exactas para cada uno de los elementos que se añadirán posteriormente.  
 
  Figura 27-4: Ensamblaje del mecanismo neumático 
   Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
A continuación, se detalla los pasos a seguir para el ensamblaje del prototipo: 
 Colocación de los diferentes actuadores para la simulación completa de las etapas de 
control.  
 Proceso de programación y configuración de M_DUINO PLC 
 Conexión de compresor neumático para la unidad de mantenimiento para la obtención de la 
presión necesaria para el funcionamiento óptimo del pistón de forma correcta, la presión 
regulada a la que se va a manejar para el funcionamiento es de 2 bares, esto se lo puede 
regular desde el actuador mismo; si el rango de la presión se sale de ese intervalo las 
diferentes alarmas se irán activando paulatinamente. 
 Se realiza la conexión de la etapa anterior al bloque de distribución que es el encargado de 
llevar la compresión del aire a los diferentes sensores a los que va a controlar para una 
seguridad mayor, en esta misma etapa se coloca una manera de flujo de aire de distribución 
que va a estar conectada a una electroválvula que es la cual va a ser la encargada de regular 
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la salida del aire comprimido tanto al sensor de presencia como al de presión que se los va a 
detallar más adelante. 
 Conexión del sensor de presencia y presión 
o Sensor de Presión: Este actuador va a ser el encargado de verificar la presión existente 
que ingresa al pistón ya que como lo habíamos detallado anteriormente la presión 
correcta que se va a manejar es de 2 bares. Consta de salidas de voltaje de 24V cada 
una cada una de ellas se las va a utilizar para los dos momentos del pistón cuando este 
arriba y el otro cuando este abajo así se lo ha programado. 
o Sensor de Presencia: Este actuador va a ser el encargado de verificar la presencia del 
embolo interno que maneja el pistón a la presión correcta de 2 BARES. Ya que este 
tipo de sensor maneja 0-10V la equivalencia de conversión a bares es la misma, es 
decir que 2 Bares = 2V. Con esto se asegura el óptimo funcionamiento del sensor ya 
que si se sale de los 2V permitidos se activará la alarma programada. 
 Conexión de pistón y manejo de posición. 
o El pistón tiene 2 posiciones arriba y abajo cada una manejada por un voltaje de 24 V 
así se lo programo para mayor seguridad. y confiabilidad. Con esto se lo habilita y se 
procede a su prueba. 
4.6.5. Ensamblaje del mecanismo neumático 
Características de funcionamiento 
Para lograr la adquisición y almacenamiento de datos de las variables disponibles en la prensa 
neumática primeramente se habilita el puerto ethernet o el puerto USB del Arduino del M-
Duino mediante las librerías Ethernet Shield para obtener la comunicación del PLC con el 
ordenador para su configuración y compilación.  
La presencia de un parpadeo constante de dos Leds verifica la habilitación del puerto. 
Se hace uso de un servidor WEB, el servidor web instalado es APACHE (de software libre), en 
este servidor se encuentra instalado la base de datos PhpMyAdmin mediante MariaDB.  
Creación de base de datos 
Para crear la base de datos primero se debe instalar el APP server con todos sus componentes y 
contar con sistema operativo con todas las herramientas necesarias: 
 Apache. 
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 MySQL. 
 MariaDB. 
 PhpMyAdmin. 
 FTP. 
Una vez realizada la instalación de todos los componentes para poder crear bases de datos se 
siguieron los siguientes pasos: 
1. Escoger el nombre para la base de datos, como ejemplo se tiene: ejemplo. 
2. Para ingresar a la base de datos de phpMyAdmin se ingresa en el navegador la dirección 
URL de la ubicación de base de datos: 192.168.1.50/phpMyAdmin/. Se muestra la siguiente 
interfaz: 
3. El usurario actual es root y la contraseña jr. 
 
       Figura 28-4: Pantalla inicio de base de datos en phpMyAdmin 
   Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
4. Se ubica en la sección Base de datos 
5. Crear nueva base de datos, donde se coloca un nombre para la nueva base de datos MySQL, 
ejemplo. 
6. Crear 
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        Figura 29-4: Base de datos en phpMyAdmin 
     Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
7. La creación de la tabla de datos.  
8. La interfaz gráfica permite fácilmente crear un esquema de filas y columnas, la base de 
datos, las filas y columnas se actualizan según lo establecido en la programación del 
Arduino y el periodo de muestra de datos de la prensa, los datos manejados y almacenados 
son: 
 ID. 
 Estado (on/off). 
 Temperatura. 
 Presencia. 
 Presión. 
 Arriba (pistón). 
 Abajo (pistón). 
 Atasco (pistón). 
 Fecha y hora. 
9. En la tabla se muestran los valores en tiempo de real de todas las variables obtenidas por los 
sensores, procesadas por el PLC Arduino y almacenadas en la base de datos.  
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              Figura 30-4: Tabla de datos en phpMyAdmin Móviles 
                              Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
La base de datos genera diferentes tablas las cuales serán utilizadas en la aplicación Web para la 
visualización de la información de una manera más efectiva para el usuario. 
Manejo de la información adquirida 
La programación de la adquisición desde el puerto Ethernet del Arduino se la realizó con 
lenguaje php. Se usó del programa Dreamweaver para subir los archivos programados al 
servidor WEB mediante FTP.  
Pasos para la creación de un sitio en Dreamweaver: 
1. Al abrir Dreamweaver, un nuevo sitio desde el menú Sitio. 
2. Administrar nuevos sitios, y colocamos y el nombre del sitio y su ubicación en el disco 
local. 
3. En el menú servidores configuramos la comunicación con nuestro servidor mediante FTP. 
 
Figura 31-4: Creación de nuevo sitio en Dreamweaver 
          Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4. Se realizan las siguientes configuraciones: 
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              Figura 32-4: Parámetros de configuración de comunicación con el  
servidor FTP en Dreamweaver 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Monitoreo y Presentación de información del sistema 
Características de funcionamiento 
En un servidor FTP se guardan los archivos de la página Web creada, y se los transfiere por 
medio de filezilla, además el servidor web implementado usa la información de la base de datos 
My-SQL previamente creada para la presentación de la información adquirida. Para el acceso a 
esta página Web solamente usuarios registrados con anterioridad pueden ver el historial de los 
datos adquiridos, por medio de una clave de acceso remoto al sistema. 
Este acceso es específicamente para monitoreo y presentación de la información de las variables 
manejadas en la prensa neumática además del estado de alarmas e indicadores. Todos estos 
parámetros visualizados en diagramas amplitud vs tiempo. 
El monitoreo y presentación de información del sistema incluye los siguientes parámetros: 
 Estado ON/OFF de la prensa 
 Temperatura de la prensa (°C) 
 Sensor de presión (Bar) 
 Conteo de productos 
 Estado del Pistón, arriba o abajo. 
 Atascos del Pistón. 
 Fecha y hora 
El sistema de monitoreo es amigable al usuario con una interfaz gráfica fácil de manejar y con 
herramientas que facilitan el acceso a la información de datos en tiempo real e históricos del 
proceso. 
Previo a el desarrollo del servidor FTP y la Aplicación Web, la máquina que funcionará como 
servidora debe cumplir con los requerimientos base de estructura funcional de Centos basado en 
Linux/GNU, para este tipo de aplicaciones para desarrollo Web (como Apache, Mariadb, 
LAMP, Joomla, etc). 
Configuración del servidor FTP 
Para configurar el servidor FTP se requieren seguir los siguientes pasos: 
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 Ingresar al modo root  
 Instalar los paquetes para el servicio FTP con el comando: yum install vsftpd 
 Ingresar al archivo del servidor FTP a través del comando: vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf 
 Una vez que se despliegue el archivo, descomentar los siguientes parámetros: 
o anonymous_enable=NO 
o local_enable=YES 
o write_enable=YES 
o chroot_local_user=YES 
 Ingresar las siguientes líneas dentro del archivo: 
o allow_writeable_chroot=YES  
o pasv_enable=Yes  
o pasv_min_port=40000  
o pasv_max_port=40100 
 Guardar los cambios e iniciar el servicio vsftpd mediante el comando: systemctl restart 
vsftpd.service 
 Configurar para que el servicio se inicie automáticamente con el comando: system ctl 
enable vsftpd.service 
 Una vez culminada la configuración, verificar que el servicio este activado ingresando el 
comando: service vsftpd status 
 A continuación, se desplegará la información del estado del servicio en donde aparecerá que 
se encuentra activo. Figura 33-4 
 
              Figura 33-4: Estado del servicio vsftp 
             Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 Crear un usuario, el cual tendrá los permisos necesarios para poder acceder al servidor y 
manejar los archivos, para esto se deben ingresar los siguientes comandos: 
o useradd -m user -s /sbin/nologin 
o passwd user 
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o mkdir /home/user/www 
o mkdir /var/www/html/user /home/user/www 
o mount –bind /var/www/html/user /home/user/www 
o chmod 777 /var/www/html/user 
 Finalmente, para verificar la conexión entre el cliente y el servidor se emplea el software 
FileZilla el cual permite comprobar que la conexión se realice correctamente y a su vez 
facilita la transferencia de archivos con el servidor.  
 A continuación, se procedió a crear un archivo html denominado “Inicio”, el cual será 
transferido hacia el servidor para poder acceder a él desde el navegador (ver Figura 34-4). 
 
            Figura 34-4: Transferencia de archivos hacia el servidor 
          Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 Finalmente, para verificar que el archivo se haya cargado correctamente, se ingresó en el 
navegador la dirección IP del servidor seguido de la ubicación del archivo html: 
192.168.1.10/user/Inicio.html (ver Figura 35-4). 
 
     Figura 35-4: Archivo Html subido al servidor 
     Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
 Como se puede evidenciar la conexión con el servidor y la transferencia de archivos a través 
del servicio ftp se realizó correctamente, culminando de esta forma la presente práctica. 
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Componentes de la Aplicación Web 
La aplicación está basada en 3 componentes: 
 PHP (Backend Language) 
 Javascript (AngularJS) (Frontend Framework) 
 MySQL (Base de Datos) 
Código PHP de la página, disponible en Anexo  F y el código HTML se presenta en el Anexo 
G. 
La aplicación usa lenguaje PHP para la capa de acceso de datos (back-end), con este lenguaje se 
generaron los siguientes archivos que son la base del funcionamiento del sistema de monitoreo 
y presentación de información: 
 AppController. - Es el corazón de la aplicación Web y recoge la información de la base de 
datos. (Ver código en Anexo H) 
 DatosController. - Es el código que guarda las características del servicio Web y trabaja 
junto el AppController para el manejo de datos. (Ver código en Anexo I) 
 LoginController. - Código desarrollado para el registro de usuarios y contraseñas (el usuario 
actual es root y la contraseña root), estos usuarios que se incluyen en el código con su 
respectiva contraseña son almacenados y registrados en la base de datos. (Ver código en 
Anexo J) 
 UserController. - Permite la vinculación de los usuarios, incluyendo el registro de usuarios 
desde el Frontend Framework y tiene iteración directa con el LoginController. (Ver código 
en Anexo K) 
Estos 4 archivos construidos con la plantilla de programación AngularJS y lenguaje PHP son 
transferidos al servidor FTP con ayudad de la herramienta Filezilla. 
AngularJS fue utilizado como plantilla de programación para PHP, por medio de Interfaces 
Javascript generando uno de los componentes del sistema como es el Frontend Framework. 
Permitiendo la organización del código y re-uso de código. Así como la programación orientada 
a componentes interactivos como menús desplegables, dashboards, configuraciones, idioma, 
etc. 
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Para el acceso a la presentación de información primero se accede a la URL del servidor Web, 
la dirección IP es asignada por la red de área Local por DHCP o se puede establecer una IP 
estática. 
Un ejemplo para el acceso de un PC remoto dentro de la misma red es ingresar en el navegador 
la dirección URL: 192.168.1.205/inicio#/login. 
Como resultado se muestra en la siguiente Figura 36-4. 
 
    Figura 36-4: Login de Usuarios 
    Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
El usurario actual es root y la contraseña root, a continuación, la página de bienvenida del 
sistema de monitoreo y presentación: 
Esta interfaz está compuesta por varios bloques como son: Navegación principal, logo de 
bienvenida, grupos y usuarios, menú de configuraciones y acceso directo. 
 
   Figura 37-4: Página de bienvenida del sistema de monitoreo y presentación 2 
   Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
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En el componente de menú principal Dashboard se muestra: Estado ON/OFF de la prensa, 
Temperatura de la prensa (°C), Sensor de presión (Bar), Conteo de productos, Estado del Pistón, 
arriba o abajo, Fecha y hora. 
 
    Figura 38-4: Dashboard y estado de sensores 
    Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Menú Grupos: se tiene 2 tipos de grupos: 
 Administrador. - Usuarios que tienen acceso a la administración de base de datos y al 
monitoreo de las variables. 
 Operador. - Usuarios que pueden únicamente acceder al monitoreo de las variables. 
 Menú Usuarios: Contiene la cantidad de usuarios registrados en el sistema y además se tiene 
la posibilidad de crear nuevos usuarios, el usuario registrado para administración del 
sistema es “admin”. 
 Para crear nuevos usuarios clic en el botón “Nuevo Usuario” y aparecerá la siguiente 
pantalla en el cual se ingresan los parámetros como: Nombre, contraseña, grupo e 
identificador de usuario. 
4.7. Pruebas y Resultados 
4.7.1. Sistema Propietario 
El control de temperatura del sistema para el proceso del prensado se realizó en perfectas 
condiciones teniendo un control de temperatura preciso y garantizado con la temperatura 
deseada de 50 grados centígrados, teniendo a nuestra salida una variación al ambiente en que se 
maneje el sistema teniendo una temperatura actual de 56 grados centígrados, estos resultados se 
los podrá ver en la interfaz de LabVIEW en donde presencia una relación entre las temperaturas 
deseadas y requeridas.  
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El control del sistema se lo realiza en una interfaz hecha en LabVIEW cada pulsador tiene su 
función específica contando con un pulsador de INICIO y un ENCENDIDO FISICO en donde 
podremos ver por un led encendido, y así mismo. Un apagado que se podrá realizar mediante la 
interfaz en LabVIEW APAGADO, y un led que se encenderá al apagar desde la botonera física 
APAGADO FISICO, los leds de los sensores se encenderán, en el momento óptimo donde los 
sensores detectan algo o de acuerdo a su función, SENSOR 1, SENSOR2, se encenderá un led 
en el momento en que el pistón de la prensadora esté actuando PISTON, y otro sensor en donde 
detecta la presencia de un elemento DETECCIÓN ELEMENTO. Se podrá observar los pulsos 
que se envían en cada variable en una interfaz de secuencias de estados. 
 
       Figura 39-4: Esquema de programación LabVIEW 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
La animación del sistema de como se está realizando el proceso se podrá observar en otra 
interfaz de LabVIEW, el tiempo de prensado en milisegundos, que es una variable que se puede 
cambiar según el requerimiento del usuario, TIEMPO DE PRESENSADO, se puede controlar la 
velocidad de la banda transportadora por un control en donde 2700 equivale a 10 voltios, la 
velocidad óptima para el sistema se instaló en 700 equivalente a 3 voltios, la animación de los 
diferentes gráficos en LabVIEW nos indica en forma clara del funcionamiento del sistema 
automatizado. 
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 Figura 40-4: Interfaz LabVIEW 
        Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
Como se observa en la Figura 41-4 el control proporcional, integral y derivativo (PID) 
implementado para mantener la temperatura controlada a un valor de 30°C ha resultado un 
éxito, el tiempo de reacción y estabilización del sistema de control a partir de la puesta en 
marcha del sistema de producción es óptimo para el proceso a desarrollarse. 
 
   Figura 41-4: Control PID implementado en sistema propietario 
   Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.7.2. Software Libre 
A su vez se ha implementado el mismo sistema de control y se ha sometido a las mismas 
pruebas bajo las mismas características al proceso industrial utilizando el servidor y el PLC M-
DUINO generando los siguientes resultados: 
Para el análisis de la reacción de las señales de control de los actuadores, de igual manera se 
presenta en la Fig. 42-4; las señales de control frente a la repuesta de los actuadores es 
instantánea debido al uso de interrupciones habilitadas en el controlador. 
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                                    Figura 42-4: Análisis de las variables de control en SCADA 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
La interfaz de visualización presentada en la Figura 4-43 cumple la función equivalente a la 
interfaz presentada en LabVIEW, siendo la diferencia primordial frente al sistema anteriormente 
presentado que no es necesario el software propietario en el terminal del usuario sino un 
dispositivo con navegador web; además de ser un sistema multipantalla, multiplataforma y con 
seguridades necesarias para que no todos los usuarios que se encuentren en la red puedan 
acceder al sistema. 
 
       Figura 43-4: Página de Control 
       Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
La Figura 4-44 presenta la reacción del control PID implementado en el PLC M-DUINO, en la 
cual se puede observar una respuesta similar a la del sistema implementado en hardware 
propietario y cumple su tarea con la misma fiabilidad; demostrando que puede ser un sustituto 
efectivo para etapas de control en la industria. 
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 Figura 44-4: Control PID implementado en M-DUINO 
      Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.8. Tabla de comparación de comunicaciones industriales entre el PLC M-Duino y el 
Siemens S7-1200 (Ethernet, I2C, Serial, Rs485) 
          Tabla 19-4: Tabla de comparación de comunicaciones industriales entre el 
PLC M-Duino y el Siemens S7-1200. 
TECNOLOGÍA PLC M-Duino Siemens S7-1200 
ETHERNET 1 PUERTO 1 PUERTO** 
USB 1 PUERTO NO 
RS-232 4 PUERTOS* 1 PUERTO** 
RS-485 4 PUERTOS* 1 PUERTO** 
I2C 1 PUERTO NO 
MODBUS 1 PUERTO 1 PUERTO 
      Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
 
Tabla 20-4: Características de comunicaciones industriales para PLC M-Duino y el 
Siemens S7-1200. 
PARÁMETRO TECNOLOGÍAS 
ETHERNET 
Velocidad 10/100 Mbps 
Longitud de Cable Apantallado 1000 m máximo 
Ancho de banda 100 MHz 
Topologías Bus, estrella, anillo y árbol 
Conectores RJ-45 
Cables UTP y FTP 
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RS-485 
Velocidad 10 Mbps 
Configuración de línea Unipolar 
Modo de operación Simplex o Full-Dúplex  
Valores lógicos típicos +/- 5 V a +/-15 V 
Impedancia de entrada mínima del receptor 3 a 7 Kohms 
Tensión de salida 2 V 
Longitud de cable Apantallado 1000 m máximo 
Rango de tensión  -7 a +12 V 
Sensibilidad en recepción  +/- 0,2 V mínimo, (200 mV M-duino). 
RS-232 
Velocidad 20 Kbps 
Configuración de línea Diferencial 
Modo de operación Simplex o Half-Dúplex 
Valores lógicos típicos +/- 1,5 V a +/-6 V 
Impedancia de entrada mínima del receptor 12 Kohms 
Tensión de salida del transmisor +/- 5 V 
Tensión de entrada del receptor +/- 30 V DC máx 
Longitud de cable Apantallado 10 m máximo 
Sensibilidad en recepción  +/- 0,2 V mínimo, (200 mV M-duino). 
I2C M-Duino 
Líneas  SDA y SCL 
Número de bits del Bus 8 bits 
Velocidad Transmisión (modo estándar) 100 Kbps 
Velocidad Transmisión (modo rápido) 400 Kbps 
Tensión mínima entrada 1,5 V 
Frecuencia de trabajo 100-400 KHz 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017
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4.9. Tabla de compatibilidad del PLC M-Duino y sensores 
Tabla 21-4: Compatibilidad de sensores con el PLC M-DUINO 
 DEFINICION  FUNCION CARACTERISTICAS I/O DIGITALES 
Sensor de Humedad 
y Temperatura  
Un elemento capacitivo mide la humedad 
relativa y la temperatura se mide por un 
coeficiente negativo de temperatura 
(NTC). 
Conecte el pin + a 5v y - pin a GND, pin S 
es la salida de los datos de temperatura y 
humedad 
Voltaje de operación 5 V CD 
Humedad relativa y medición de la 
temperatura Compatible con PLC 
M-DUINO  
Salida digital pre-
calibrada 
DTH11 Sensor de 
Inclinación  
Éste sensor de inclinación es un 
interruptor equivalente a un botón 
Cuando esta nivelado el interruptor queda 
abierto, y cuando se inclina, se cierra el 
interruptor emitirá la señal a S 
Voltaje de operación 5 V CD 
Interface de 3 pines Compatible con 
PLC M-DUINO  
Se utiliza como una 
entrada digital 
Sensor Magnético Esta es una interfaz electrónica que se 
puede utilizar como interruptor 
magnético. 
El interruptor magnético es un instrumento 
que puedes utilizar para un circuito de 
encendido y apagado basado en  
Voltaje de operación 5 V CD 
Interface de 3 pines Compatible con 
PLC M-DUINO  
Utiliza como una salida 
digital 
Sensor de Gas MQ-2 Este pequeño modulo cuenta con un 
sensor de gas MQ-2. 
Se puede utilizar para la detección de fugas 
de gas (hogar y la industria). Es capaz de 
detectar LPG, isobutano,  
Voltaje de operación 5 V CD 
Compatible con PLC M-DUINO 
Sencilla interface de 3 pines  
Utiliza una salida 
analógica 
Sensor Infrarrojo 
PIR 
Este módulo es simple y sencillo cuenta 
con un sensor de movimiento (PIR). 
Se puede utilizar para un sistema de alarma 
contra robo, automatizar un proceso 
industrial, etc.  
Voltaje de operación 5 V CD 
Interface de 3 pins Compatible con 
ARDUINO Angulo de detección: 
120° Distancia efectiva: 5m  
Utiliza una salida 
analógica 
Sensor de Luz  El módulo de sensor de luz utiliza un 
fotoresistor para detectar la 
intensidad de la luz. 
La resistencia del sensor disminuye cuando 
la intensidad de la luz aumenta. Cuenta con 
un LM358 chip que se utiliza como un 
comparador  
Voltaje de operación 5 V CD 
Interface de 3 pins Compatible con 
ARDUINO Salida digital o salida 
analógica Bajo consumo de energía  
Puede utilizarse una 
salida analógica o una 
salida digital con la 
ventaja que tiene 
incorporado un LM35 
Realizado por: Pamela Espejo. 2017
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4.10. Comparación de Entradas Digitales 
            Tabla 22-4: Comparación de Entradas Digitales 
Entradas 
Digitales 
Sensores 
Capacitivos 
(M12 
548651) 
Sensores 
Inductivos  
Sensor 
Fotoeléctrico 
(B562019) 
Compatibilidad 
con PLC 
(w5100.h) 
Consumo de 
Energía (mA) 
40 mA  40 mA 100 mA 5mA 
NPN normalmente 
abierto 
normalmente 
abierto 
normalmente 
abierto 
normalmente 
abierto 
PNP normalmente 
cerrado 
normalmente 
abierto 
normalmente 
abierto 
normalmente 
abierto 
Alimentación 12-24V 12-24V 24V 12-24V 
Voltaje de Salida 5-12-24V 5-12-24V 5-12-24V 5-12-24V 
Tipo de conexión 
2,3,4 hilos 
3 hilos 2 hilos 2 hilos  1 hilos 
Normativa CE 
Robs 
Compatibilidad 
Electromagnética 
UE-EMC  UE-EMC UE-EMC UE-EMC 
               Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
4.11. Comparación de Salidas Digitales 
      Tabla 23-4: Comparación de Salidas Digitales 
Salidas Digitales Relay Luces 
Piloto 
Electroválvula Compatibilidad 
con PLC 
Consumo de energía  15 [mAdc] 10-20 
[mA] 
1- 1.5 [W] 4 [mA] 
Alimentación 4 -15 [Vdc] 12- 24 
Ac/Dc 
24 [Vdc]  24 [Vdc] 
Normativa CE Rohs 
Compatibilidad 
Electromagnética 
EU-EMC  EU-EMC  EU-EMC  EU-EMC  
      Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
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4.12. Comparación de Entradas Analógicas  
  Tabla 24-4: Comparación de entradas analógicas 
Entradas 
analógicas 
Sensor de 
Presión 
548622 
Sensor de 
temperatura 
J 
Resolución 
de la 
entrada 
analógica 
del PLC 
Compatibilidad 
con PLC siemens 
s7-1200 
Consumo de 
energía (mA) 
35 mA 2 - 90 uA 1.2 A 4 mA 
Alimentación 15 - 30 
VCC 
20 - 30 VCC 12 - 24 
VCC  
24 VCC 
Voltaje o 
Corriente de 
Salida 
100 mA 4 - 20 mA 0 - 10 VCC 24 VCC 
Tipo de conexión 
2, 3, 4 hilos 
4 2 1 1 
Normativa CE 
Rohs 
Compatibilidad 
Electromagnética  
EU-EMC EU-EMC EU-EMC EU-EMC 
              Realizado por: Pamela Espejo. 2017 
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CONCLUSIONES  
 
Los sensores Festo son los más utilizados en el control industrial con la ventaja de su 
confiabilidad y funcionamiento y versatilidad y a su manejo de voltajes fijos y variables en sus 
salidas para el control de procesos de producción y en otras aplicaciones en otros ámbitos.  
PLC M-DUINO ofrece la ventaja de trabajar en software y hardware libre sin necesidad de 
pagar costos adicionales después de su compra en comparación de los PLC tradicionales. 
El servicio FTP implementado permite realizar la transferencia de archivos entre el cliente y el 
servidor de una manera eficaz ya que se creó un usuario específico para la administración de la 
conexión con el servidor; trabaja por defecto en los puertos 20 y 21. El puerto 20 es el utilizado 
para el flujo de datos entre el cliente y el servidor y el puerto 21 para el flujo de control. 
La creación del entorno visual y la adquisición de los datos de las variables: estado ON/OFF, 
temperatura, presión, presencia y velocidad se facilita el almacenamiento de información en 
entorno dinámico; los valores de las señales enviadas se guardan en tiempo real, proporcionando 
un control estable de las mismas. 
La aplicación Web creada muestra el Estado ON/OFF de la prensa, Temperatura de la prensa 
(°C), Sensor de presión (Bar), Conteo de productos, Estado del Pistón, arriba o abajo, Fecha y 
hora. Para el acceso a esta información se debe estar registrado en el sistema, sea como 
administrador u operador. 
La interfaz gráfica de la aplicación Web es amigable con el usuario que desea acceder al sistema 
y cuenta con una presentación idónea que permite una iteración cómoda entre el usuario y el 
proceso que se está controlando y monitoreando. 
La base de datos creada luego de la adquisición es compatible y de fácil manejo desde la 
aplicación Web ya que usa phpMyAdmin para la gestión de tablas de datos. 
Asterisk cuenta con una gama de módulos, con distintas funcionalidades que permiten realizar 
conexiones hacia distintas bases de datos con una llamada por medio de un IVR. 
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RECOMENDACIONES  
 
Verificar el funcionamiento de cada uno de las partes del proceso para detectar las posibles 
falencias y correcciones a tiempo. 
Revisar los respectivos manuales de los dispositivos para evitar malas conexiones y daños de 
los equipos. 
Para poder transferir archivos mediante FileZilla se requiere montar previamente la dirección 
del archivo denominado www en donde se va a guardar los datos desde el cliente, ya que caso 
contrario se produce un error en la transferencia. 
Para iniciar con la creación de la base de datos se debe previamente instalar el APP server con 
todos sus componentes es decir requiere el uso de servidores Apache, php, MySQL y 
phpMyAdmin. 
Se recomienda inicialmente extraer los datos directamente del Arduino y guardarlos en una base 
de datos local de la aplicación para realizar pruebas. Luego se procede a unir la página Web con 
la base de datos creada para la adquisición y almacenamiento de datos. 
Utilizar las versiones probadas de asterisk porque las nuevas versiones vienen con nuevas 
políticas de seguridad que impedirían las comunicaciones.  
Las alertas monitorizadas de los sensores deben ser controladas por un usuario el cual sea capaz 
de analizar dichas alertas y comprender cada una de las señales para tomar medias dependiendo 
el nivel de la alerta. 
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Anexo  A. Estándar EMC 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
 
 
  
Anexo  B. Planos de conexión 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
Anexo  C. Código de programación para PLC S7-1200 
 
  
  
  
  
 
  
Anexo  D. Código de programación interfaz LabVIEW 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo  E. Programación PLC M-DUINO 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
Anexo  F. Código PHP del Sistema SCADA 
 
  
 
  
Anexo  G. Código HTML del Sistema SCADA 
 
  
 
  
Anexo H. Código APP CONTROLLER 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo I. Código DATOS CONTROLLER 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo J. Código LOGIN CONTROLLER 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo K. Código USER CONTROLLER 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
